Beispiel: Ansteuerung mit 1-Tasten-Dimmer
mit zusatzlicher Zentralfunktion

Diese Funktion muss werkseitig parametriert werden!
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Kurz dricken > Ein/Aus
Lang dricken >> dimmen

Ev

Zentralfunktion

Kontakt offen >> Dimmer Aus
Einschaltflanke >> Dimmer auf letzem Wert
Kontakt geschlossen >> Dimmer aktiv



